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Elektrische Leiteigenschaften nach DIN EN 61537 bei der Verwendung von 

Kabeltragsystem MTC… 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
geprüft wurde nach der zurzeit gültigen Prüfnorm DIN EN 61537:2007, Abschnitt 11.1, 
Elektrische Leiteigenschaften, in der Kabeltragsysteme ausreichende elektrische 
Leitfähigkeit haben müssen. Die Übereinstimmung wird durch Bestehen der Prüfung nach 
11.1.2 nachgewiesen. 
 
Bei der Prüfung wurde eine Impedanz über die Verbindungsstelle von ≤50 mΩ gemessen 
und durch unser internes Prüflabor bestätigt. 
 
Folgende Produkte umfassen die Prüfung: 
 
Steel / Pre- galvanized, Hot dipped galvanized and Stainless steel 

MTC 30.050 – MTC 30.300  
MTC 54.050 – MTC 54.600 
MTC 105.100 – MTC 105.600 
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