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Elektrická vodivost podle  DIN EN 61537 při používání kabelových nosných systémů 
MTC… 

Vážené dámy, vážení pánové, 

testování se provádělo podle aktuálně platné zkušební normy DIN EN 61537:2007, 
odstavec 11.1, elektrická vodivost, podle níž musí mít nosné kabelové systémy 
dostatečnou elektrickou vodivost. Shoda byla prokázána zkouškou podle odstavce 11.1.2. 

V průběhu zkoušky byla naměřena impedance nad spojovacích místech ≤50 mΩ a byla 
potvrzena i naší interní testovací laboratoří. 

Zkouška zahrnuje následující výrobky: 

Steel / Pre- galvanized, Hot dipped galvanized and Stainless steel 

MTC 30.050 – MTC 30.300  
MTC 54.050 – MTC 54.600 
MTC 105.100 – MTC 105.600 
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